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	项目简介
	本次油库设备翻新改造工程包括就地翻新重建2个1000m³内浮顶储罐、罐区围堰改造。涉及到的原有的油路管线，水电管网等配套基础设施部分随之改造，该项目涉及的辅助生产设施及公用工程包括给排水系统、供配电系统、消防系统均依托已建工程。
该项目改造总规模为2座1000m³内浮顶储罐。根据《石油库设计规范》(GB50074-2014)第3.0.1条注2，该油库储存仅柴油，柴油属丙A类液体，总容量为2000m³，丙B类液体储罐容量可乘以系数0.5计入储罐计算总容量，故该项目属于四级油库。改造后总库容为2000m³，为2座1000m³柴油储罐。
该项目涉及的危险化学品为柴油，项目未涉及重点监管的危险化学品、高毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品、易制毒化学品和监控化学品、福建省禁止、限制和控制危险化学品。
该项目生产过程中存在的危险有害因素主要有：火灾、爆炸、中毒与窒息、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、车辆伤害、噪声、淹溺、照明不良、高温危害、坍塌、自然灾害影响等危险、有害因素，其中可能发生的重大危险事故为火灾、爆炸事故。
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，该项目不构成危险化学品重大危险源。
评价结论：福清市魁星石油仓储有限公司油库设备翻新改造项目安全设施按照国家有关技术规范要求进行施工，试生产运行稳定。该项目采取的安全措施切合实际，建设单位应切实保持已采取的安全防范措施，保证安全管理措施得到有效贯彻，并已按第十三章所列对策措施及建议进行整改到位，故该项目可符合安全生产条件，具备安全验收申请条件。
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