安全评价项目信息表
项目编号：
	项目名称
	中国石化山东泰山石油股份有限公司新泰第十一加油站改造项目
设立安全评价报告

	项目简介
	中国石化山东泰山石油股份有限公司新泰第十一加油站位于新泰市环城南路中段，许可范围为汽油、乙醇汽油、柴油的零售业务，交通十分便利。加油站北侧为青龙路，南侧为空地，西侧为永华物资有限公司厂房（戊类），东侧为民房。
该站于2024年9月由哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司出具了设计图纸。该站拟在加油区设4台30m³卧式SF双层储油罐（3台汽油储罐、1台柴油储罐），油品折合总容积为105m³，油罐埋地设置，拟设通气管3根（沿罩棚立柱向上敷设），拟更换1台双枪双油品(自助型)、1台双枪单油品、2台四枪四油品潜油泵加油机（潜油泵依托原有），拟重新敷设工艺管道，出油管道采用导静电双层热塑性塑料管道，拟建双层罐及双层管道防渗漏监测系统，拟建型钢罩棚一座，拟建加油岛4座，拟更换防撞柱8个，站房利旧改造。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）标准规定：属二级加油站。
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中国石化山东泰山石油股份有限公司新泰第十一加油站
改造项目设立安全评价现场照片
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[bookmark: _Toc102634226][bookmark: _Toc102634395][bookmark: _Toc102633969][bookmark: _Toc102633895][bookmark: _Toc15033742]第二章 加油站概况
[bookmark: _Toc30066][bookmark: _Toc102633970][bookmark: _Toc102634227][bookmark: _Toc272364524][bookmark: _Toc208733856][bookmark: _Toc102634396][bookmark: _Toc26504][bookmark: _Toc15033743][bookmark: _Toc102633896]第一节 加油站基本情况
中国石化山东泰山石油股份有限公司新泰第十一加油站位于新泰市环城南路中段，许可范围为汽油、乙醇汽油、柴油的零售业务，交通十分便利。加油站北侧为青龙路，南侧为空地，西侧为永华物资有限公司厂房（戊类），东侧为民房。
该站于2024年9月由哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司出具了设计图纸。该站拟在加油区设4台30m3卧式SF双层储油罐（3台汽油储罐、1台柴油储罐），油品折合总容积为105m³，油罐埋地设置，拟设通气管4根（沿罩棚立柱向上敷设，含1根油气回收装置通气管），拟更换1台双枪双油品(自助型)、1台双枪单油品、2台四枪四油品潜油泵加油机（潜油泵依托原有），拟重新敷设工艺管道，出油管道采用导静电双层热塑性塑料管道，拟建双层罐及双层管道防渗漏监测系统，拟建型钢罩棚一座，拟建加油岛4座，拟更换防撞柱8个，站房利旧改造。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）标准规定：属二级加油站。
2000年3月18日，该站取得新泰市土地管理局出具的《国有土地使用证》，证书编号：新国用（2000）字第0100188号，终止日期为2039年9月22日。
2024年9月30日，该项目取得《山东省建设项目备案证明》项目代码为2409-370982-04-01-779840，建设规模和内容与该拟建项目一致。




4.4.1评价单元划分
根据中国石化山东泰山石油股份有限公司新泰第十一加油站改造项目的特点,本次安全评价划分为4个单元，即安全管理、站址选择及总平面布置、加油工艺及设施、其它设施。
4.4.2评价方法确定
根据单元的划分，本项目各部分可划分为如表4-2所示的安全评价单元。
首先，我们运用安全检查表的方法对本项目的可研进行检查，确定本项目的总体安全性。然后，根据各评价单元的特点选择适合的评价方法进行评价，具体方法选择见表4-2。
表4-2评价单元划分和评价方法选用表
	序号
	评价单元名称
	采用的评价方法

	P1
	安全管理
	安全检查表

	P2
	站址选择总平面布置
	安全检查表

	P3
	加油工艺及设施
	安全检查表、PHA、危险度评价

	P4
	其它设施
	安全检查表


4.4.3评价方法选用说明
（1）对该项目加油装置及相关设施采用安全检查表、预先危险性分析法（PHA）预测各危险、有害因素的固有危险、有害程度。
[bookmark: _GoBack]（2）对危险性较大的油罐区采用危险度评价方法判断是否需要配置自动化控制、超限报警及安全联锁停车设施。
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